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ACXF22-12880

PFC回路

端子板

サービス点検時のご注意：運転中および電源を切ってから５分間は、高電圧のため充電部には手を触れないでください。
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外気温度センサー
（T0）

室外熱交入口温度センサー
（C1）

室外熱交中間温度センサー
（C2）

圧縮機吐出温度センサー
（TD）

圧縮機吸込温度センサー
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整流回路

リアクター

圧縮機

必ずアース工事を行ってください。
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圧縮機 ターミナル
（　）内はターミナル
  カバーに表示

制御基板

電源
単相 200 V ～
50/60 Hz

端子板

FUSE
T5 A 
L250 V

室内ユニットへ

※注意
・配線方式を確認上施工願います
・３線式の場合極性があります

2線式 4線式 3線式

室内
電源線 室内外

接続線
室内外
信号線
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